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LABORATORIO DE SALUD PUBLICA , CERTIFICADO DE GESTION DE LA CALIDAD UNE-EN-ISO 9001  

MIEMBRO DE AELI ASOCIACION ESPAÑOLA DE LABORATORIOS INDEPENDIENTES 

INFORME DE ENSAYOS 

Laboratorio de Salud Pública  
Análisis y Control de Aguas 

 LISTA DE OBSERVACIÓN DEL AGUA 

PARAMETRO RESULTADO UNIDAD VALOR PARAMETRICO ITT METODOLOGIA 

17ß-Estradiol <0,3 ng/L 1 L.E. LC-MS/MS/PNT-91 

Azitromicina <30 ng/L 100 L.E. LC-MS/MS/PNT-12 

Diclofenaco <30 ng/L 100 L.E. LC-MS/MS/PNT-12 

Nonilfenol <30 ng/L 300 L.E. LC-MS/MS/PNT-91 

Resultados válidos exclusivamente para la muestra descrita.  Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización. 
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OBSERVACIONES:  Nivel de desinfectante (CLR): 0.20 mg/L (límite máximo 1.0 mg/L).  
 
L.E.= Laboratorio externo. 
                  

de la muestra 

Nº de registro:  261519 
Recepción: 28-08-2026                    
Tipo de Muestra: Agua de depósito 
Procedencia:  Alhama de Granada 
Punto de muestreo:  Salida Depósito Chorro Vélez 
Responsable del muestreo: El laboratorio  
Fecha y hora de recogida:  28-08-2026     10:00 h      
Fecha inicio/ finalización:  28-08-2026 /  18-09-2026                 
Fecha entrega: 18-09-2026                                

Nombre: MANCOMUNIDAD DE ALHAMA DE GRANADA 

Entidad: MANCOMUNIDAD DE ALHAMA DE GRANADA 

Dirección: CTRA. DE VELEZ MALAGA S/N 

C.P. / Población: 18120  ALHAMA DE GRANADA 

CIF/NIF:  P-1800011-G 

Código cliente:   1301 

Datos del Cliente 

DIRECTORA TÉCNICA 
Constanza Hernández Baños 
        Lda. en Farmacia  

Según Real Decreto 03/2023, de 10 de Enero 


